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PROTOKOL KONTROLI BHP - PRZYGOTOWANIA OBIEKTU
SZKOLY DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Obiekt: Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi Nr 1

Gliwice ul. Kozielska 39

Cel kontroli: Sprawdzenie stanu BHP w obiekcie przedszkola (zgodnie z

rozporzgdzeniem MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. Dz. U. 2003r. Nr 8, poz. 69).

Data przeprowadzenia czynnosci kontrolnych: 28-08-2015 [ S

Przeprowadzajgcy lustracje: inspektor BHP A. Pieczonka oraz L
kierownik gospodarczy SP1 Danuta IMajews_,k‘a

Kontrola obejmuje:

1. Teren szkoty i wejscia. -teren szkoly jest ogrodzony i réwny,
-urzadzenia placu zabaw sg w bardzo dobrym
stanie,

-studzienki kanalizacyjne sa drozne,

2. Sale zajet i korytarze W obiekcie szkoty w czasie przerwy wakacyjnej
przeprowadzono prace , kidre obejmujq.
~awaryina naprawa sufitow w3 salach lekcyjnyeh,
instalowanie sufitow podwieszanych oraz wymiana
oswietlenia w tych salach,
-modernizacja zaplecza sportowego Sali
gimnastycznej, wezlow sanitarnych i lazni,
-pomieszczenia szkolne— sale zajec, korytarze,
klatki schodowe, szatnie, sa w dobrym stanie
technicznym,
-sprzety tj. stoty, krzesta, szafki, tawki itp. sa

w dobrym stanie technicznym,
-powierzchnia schodéw zewnetrznych

1 wewnetrznych jest rowna,

-wyposazenie WC kompletne i sprawne,

3. Pomieszczenia gospodarcze | -pomieszczenia gospodarcze i magazynowe sa
w niezlym stanie, podobnie sprzety

"| i wyposazenie techniczne jest sprawne,

-stanowiska wyposazone w instrukeje,
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4. Instalacje -przewody kominowe i wentylacyjne — protokot
kontroli aktualny z marca 2015,

-mnstalacja elekiryczna i urzadzenia elekiryczne
posiadaja pomiary skutecznosci zerowania i
izolacji przewodow z dnia 13-08-2013 — protokot
jest aktualny (przeglad 5 — letni),

-instalacja odgromowa posiada przeglad z 12-08-
2013 protokot aktualny,

-gniazdka elektryczne kompletne, dobrze osadzone

W Scianie,
-dZwig osobowy posiada ksiazke przegladow —
wpisy dokonywane wg harmonogramu,

5. Zagrozenia przeciwpozarowe | - podreczny sprzet gasniczy oraz hydranty
posiadaja badania oraz kontrolki legalizacji

1 konserwacji z wrzesnia 2014, sa aktualne,
~drogi ewakuacyjne sa drozne i oznakowane,

UWAGI:
- Obiekt szkoly, pomieszczenia oraz wyposazenie i sprzely sg w dobrym
stanie technicznym i nie powinny powodowad zagrozen BHP.
- Protokdét kontroli stanu technicznej sprawnosci budynku i pomieszczen
5 letni z sierpnia 2013r, aktualny,
- Protokét kontrofi stanu technicznej sprawnosci budynku i pomieszczen
1 roczny z pazdziernika 2014 r. jest aktualny.
ihspe ktof, BHP

inspektor BHP:A_A.WB “Mudrzel -Pleczonka Podpis dyrekiora: ...
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